总务处：

我部门近期进行了安全工作大检查，现将需要修缮项目上报贵部门，望尽快修缮为盼。

一、1号教学楼

1、一号机房：由于原机房装修高出地面二十多厘米，窗台有些矮，为了学生安全，建议安装窗护栏；门口处地板已严重松动，需加固。

2、二号机房：需要更换三个十六安空气开关，一个五米长的电源插座。
3、四号机房：2扇玻璃窗关不严，墙皮有细微裂缝。
4、五号机房：墙壁有洞，脱皮，有三扇玻璃窗关不严。
5、一号、二号视听室：一扇窗户玻璃有裂缝。1个窗锁坏。墙皮有裂缝。门锁处需加固。地板有洞。需修补（报报修物业，至今未果）
6、三号视听室：2扇玻璃窗关不严。
7、412办公室：5个窗锁坏，部分窗户关不严。

8、录播室：3个窗锁坏，前门门锁开门不顺（已报修）
二、2号教学楼

1.D区5至10视听室部分窗锁损坏

2. C区7、8、9机房空调排水管倒坡溢水（已通知物业多次未果）
三、实训楼
304的照明灯的开关在303，404的空调开关在走廊上，403、404的总闸在406房间（仓库内）。调整。
四、图书馆部分厕所门闩坏了，请及时维修。
